
加熱式たばこの煙の流出評価試験

喫煙室の大きさ
2.58m × 2.4m × 2.39m （14.8㎥ ）

たばこ
加熱式たばこ A ・ B ・ C

喫煙室入り口における気流
0.1m/秒及び 0.2m/秒

測定条件
煙の放出を1分おきに実施
喫煙室の人の出入りは１分おきに実施
煙放出時、退出時、進入時の値を測定

○ 喫煙室内で加熱式たばこを喫煙し、喫煙室外でのVOC（揮発性有機化合物）の濃度を測定
○ 喫煙室の入口における風速が0.1m/秒の場合には、人の出入りに伴って室外へ煙が流出

することから、喫煙室外でのVOCの蓄積が認められた。

人の出入り方向

VOC測定場所

加熱式たばこの喫煙場所
（注射器で放出）
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110cmの高さで水平方向に

高さ60cmに設置

換気扇
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TVOCの変動（加熱式たばこA）

風速0.1m/s A
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TVOCの変動（加熱式たばこB）
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TVOCの変動（加熱式たばこC）

風速0.1m/s C

風速0.2m/s C

傾きに有意な差

傾きに有意な差

傾きに有意な差

国立がん研究センター委託事業費「たばこ情報収集・分析事業」による調査
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